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建築設備用途バルブユーザーのみなさまへ

配管施工時の注意事項⑪

ボディとキャップが緩むと胴着部の漏れの原因になります。

配管作業中はボディとキャップが緩む方向に力を加えず
ねじ込む側のバルブ端部にスパナ掛けを行ってください
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